
 

 
Av. Parque Isidora N°1061, Pudahuel, Santiago de Chile Teléfono (+562) 2424 6300 

www.coordinador.cl 
 

Santiago, 10 de junio de 2025 
 DE 03470-25 

 
 
Señor 
Víctor Gutiérrez G. 
Encargado Titular 
CGE Transmisión S.A. 
Presente 

 
 
Ref.: Término de Auditoría Técnica de la 
S/E Primaria de Distribución Placilla.  

 
De mi consideración, 
 
En relación con la materia de la referencia y de acuerdo con lo instruido por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mediante el oficio de la Ref. [1], 
comunico a usted que, mediante comunicación de la Ref. [2], hemos recibido el Informe 
final de Auditoría de la S/E Placilla, de propiedad de su representada, no teniendo este 
Coordinador más observaciones. 
 
Al respecto, en el Anexo adjunto a la presente carta se encuentra el listado de hallazgos de 
la auditoría, debiendo su representada presentar un plan de acción para resolverlos. 
 
Considerando lo planteado, solicitamos a su representada lo siguiente: 

• Enviar un Plan de Normalización de los Hallazgos adjuntos a la presente carta, 
especificando las acciones correctivas para cada uno de ellos y el plazo estimado 
para su regularización, debiendo este no ser superior a tres meses para los 
hallazgos calificados como Relevante y no superior a seis meses para los hallazgos 
calificados como Menor. El plan debe incluir un cronograma detallado indicando la 
fecha de normalización de cada hallazgo, y que considere la resolución en primera 
instancia de aquellos hallazgos que podrían comprometer la operación coordinada 
del sistema de protecciones al presentarse fallas en las instalaciones de 
distribución. 

• En el caso que alguno de los hallazgos indicados en el Anexo haya sido a la fecha 
resuelto, deberá adjuntar los antecedentes de respaldo, especificando fecha de 
normalización, acción correctiva tomada y una breve descripción de dicha acción. 

 
Lo requerido deberá ser enviado a más tardar el 2 de julio de 2025, mediante carta y con 
copia al correo electrónico auditoria@coordinador.cl, 
 
Cabe destacar que el informe de auditoría indicado ha sido publicado en el sitio web del 
Coordinador en la siguiente ruta: 
 
Inicio > Informes y Estudios > Operación > Auditorías Técnicas > Auditorías SSEE 
instruidas por la SEC > S/E Placilla 
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Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
 
 

 
 
  

Rodrigo Espinoza V.                                                              
Gerente de Operación 

Coordinador Eléctrico Nacional  
 

 
GZV/CRV/ELG/adr 
c.c.: Encargado suplente CGE Transmisión S.A. – Claudio Metayer G. 
 
[1] Oficio ORD. N°18904 de la SEC de fecha 29 de agosto de 2019. 
 
[2] Carta CGET00671-25 del coordinado CGE Transmisión S.A., Ref. “Observaciones a los 
informes de Auditorías a SS/EE Primarias de Distribución, instruidas por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. [1] CGET00487-25 Entrega de Informe 
Subestación Placilla”, de fecha 17 de abril de 2025. Ingreso DE03796-25 
 


