
Resumen - Subestación

Número:

DI2025042470

Solicitante:

Cesar Venegas Ortiz

Empresa:

CGE TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Solicitud:

Desconexión 
      Origen: Interno 
      Tipo de programación: Curso Forzoso

Descripción Nivel de Riesgo

Cambio de reconectador 52C3 Berrios de S/E Graneros, informa falla en motor de
accionamiento del interruptor, instalaciones falladas en 15/04/2025 IF 2025003126. Sin
consumos afectados.

Tipo de Trabajo:

Otro Tipo de Trabajo

Comentario Trabajo a Realizar

Cambio de reconectador 52C3 Berrios de S/E Graneros, en mal estado.

SubEstación:

S/E GRANEROS

Trabajo Sobre:

paño

Elementos

Tipo:  panos - S/E GRANEROS C3 
(Usa Paño Completo)

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Comentarios:

.

Consumos Afectados:

No tiene consumo afectado

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

 Resumen



Trabajo requiere:

Ninguno de los antecedentes anteriores

Otros:

Puede Afectar a: instalaciones 
Comentarios : Cambio de reconectador 52C3 Berrios de S/E Graneros. 

Fecha / Hora Inicio:

17-04-2025 09:53

Fecha / Hora Término:

17-04-2025 20:00

Fecha / Hora Inicio Efectiva:

17-04-2025 09:53

Fecha / Hora Término:

22-05-2025 15:33

Trabajo Relevante:

No

Sin comentarios

 Comentarios


