Minuta de Revisién de Antecedentes para Admisibilidad SAC

Departamento Acceso Abierto (DAA) Gerencia Planificacion y Desarrolo de la

Red
Cdédigo C .,
2510-DAA-RAA-PR6095-V1  Fecha de Emision 1 de octubre de 2025
documento
Numero Unico de 6095 Nombre del BESS Lo Pinto
Proyecto Proyecto
Realizado por Pablo Flores S. Aprobado por: Miguel Monasterio A.

1 OBJETIVO Y ALCANCE

La presente minuta tiene por objetivo entregar los resultados del examen de admisibilidad realizado
por el Coordinador a los antecedentes presentados por Campos del Canto SpA., en el marco de la
solicitud de conexion del proyecto “BESS Lo Pinto”. Dicho proyecto contempla su interconexion a la

S/E Batuco en 23 kV, esta ultima propiedad de Sociedad Transmisora Metropolitana S.A.

El alcance de la revisién abarcé una verificacion de la completitud de antecedentes minimos
requeridos para iniciar el proceso de Solicitud de Autorizacién de Conexion (SAC), conforme lo
establece el Articulo 15° y 16° del Reglamento de los Sistemas de Transmisién y de la Planificacién

de la Transmision del Ministerio de Energia.

2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO PRESENTADO:

El proyecto presenta las siguientes caracteristicas:

Tipo de Proyecto: Sistema de Almacenamiento de Energia (SAE).
Potencia Nominal: 50 MW.

Energia: 50 MW por 8 horas (400 MWh).

Ubicacion geografica: Comuna de Colina, Regién Metropolitana.
Fecha DC: Junio de 2028.

Fecha de Interconexién: Agosto de 2029.

Punto de conexion: Pafos E27 y E28 de la S/E Batuco en 23 kV.
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En la Tabla 1, se resumen los resultados de la revision de la totalidad de los documentos enviados

por el solicitante como anexos de la carta OP02204-25 y por plataforma de Acceso Abierto:

Antecedentes generales de la empresa y proyecto

Observaciones Acceso

Antecedentes minimos de la

Soluciéon de Conexion".

H ] 'Ye . 9 - g .’
Item Descripcion ¢Cumple? Abierto Justificacion
Empresa posee estado de a) Art. 15 del
Catastro "Aprobado" en la plataforma de Si Sin Observaciones. Re Ia'mento
catastro. g .
El nombre del proyecto no se
repite  con un proyecto b) Art. 15 del
Nombre de proyecto | presentado anteriormente o con Si Sin Observaciones. Re Ia'mento
instalaciones existentes en 9 )
BDIT.
Formular!o SACy Entrega Formularios firmados
Formulario de
. L por el encargado o responsable . . . Art. 15 del
verificacion de Si Sin Observaciones.
de desarrollar los antecedentes Reglamento.
entrega de -
técnicos del proyecto.
antecedentes
Antecedentes del punto de conexion
: Y Observaciones Acceso Y
; ?
Item Descripcion ¢Cumple? Abierto Justificacion
Calificacion de Se envia una solicitud en una . . . Art. 10 del
s instalacion publica (Nacional o Si Sin Observaciones.
Instalacion Reglamento.
Zonal).
La propuesta de conexion del
Ampliacién del punto | solicitante no implica una : . . Articulo 89
. o Si Sin Observaciones.
de conexién ampliacion de las barras en el de LGSE
punto de conexién del proyecto.
El punto de  conexion
La solicitud identifica punto de propuesto esta destinado a la b) Art. 16 del
Posicion solicitada conexibn 'y se encuentra - incorporacion de  nuevos Re Ia'mento
disponible. alimentadores a cargo de la 9 )
Empresa de Distribucion.
Conexion en !_a propuesta de conexion no : . . j) Art. 3-3 de
T implica una conexién en Si Sin Observaciones.
derivacion L NTSyCS
derivacion.
Antecedentes de la solicitud
: s Observaciones Acceso
; ?
Item Descripcion ¢Cumple? Abierto Norma
El informe es coherente con la
informacion presentada en el
Antecedente N°1: formulario y cumple con los
Informe descriptivo | antecedentes minimos . b) Art. 15 del
) : A Si Documento entregado.
de la solucion de requeridos indicados en el Reglamento.
conexién documento "Anexo:
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Envia planos: diagrama
on. unilineal, disposicion de
Antecedente N*2: instalaciones (planta-corte), . d) Art. 15 del
Planos de la Si Documento entregado.
- .. _|acorde al documento de Reglamento.
solucién de conexion |, . -
Anexo: Antecedentes minimos
de la Solucion de Conexion".
Antecedente N°3: Descrlbe’las |nstala0|0n§§ que
) se deberan adecuar, modificar o
Instalaciones que se s . d) Art. 15 del
. o reforzar en el punto de conexion Si Documento entregado.
adecuan, modifican iy Reglamento.
para que su solucion de
o refuerzan . -
conexion pueda materializarse.
Se envia Carta Gantt
considerando la totalidad de los
Antecedente N°4: Hitos contenidos, segun formato Si Documento entreqado f) Art. 16 del
Carta gantt del Coordinador, siendo las gado. Reglamento.
fechas consistentes con los
antecedentes presentados.
oF. Envia declaracion jurada
Antecedente N°5: ) . e) Art. 15 del
- conforme lo requerido en el Si Documento entregado.
Declaracién Jurada . o Reglamento.
articulo 15° del Reglamento.
Envia Garantia que caucione
Antecedente N°6: los pagos a los que hace . f) Art. 15 del
. . - Si Documento entregado.
Garantia referencia el inciso cuarto del Reglamento.
articulo 79 de la Ley.
Consistencia Los antecedentes entregados Elo ugstr;toestédfestin(;%r:)e):olg
Solicitud de son consistentes entre: prop Y Art. 15 del
R . - incorporacion de  nuevos
Autorizacion de antecedentes técnicos e . Reglamento.
i : . alimentadores a cargo de la
Conexion. instalaciones del SI.

4 RESULTADOS DE REVISION Y CONCLUSIONES.

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 79° de la Ley General de Servicios Eléctricos en

concordancia en el Reglamento de los Sistemas de Transmision y de la Planificacién de la

Transmision, informamos a usted que el Coordinador declara admisible la Solicitud de Autorizacion

de Conexién (SAC), con lo cual abrié un expediente y le asigné el Nimero Unico de Proyecto (NUP)

6095.
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Sin perjuicio de lo anterior, la solucion de conexion del proyecto BESS Lo Pinto, no es viable bajo el
régimen de acceso abierto, considerando que las posiciones habilitadas en la sala de celdas para el
proyecto “Ampliacion en S/E Batuco (NTR ATMT)”, estan destinadas para alimentadores segun lo
define el Decreto Exento 171/2020.

Por lo anterior, y de conformidad con los articulos 12° y 20° del Reglamento de los Sistemas de
Transmision y de la Planificacion de la Transmisién y lo dispuesto en la seccién 5.1.3, literal b), del
“Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicacion del Régimen, el proceso administrativo asociado

queda concluido.

FIN DE LA MINUTA
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